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2.停電應變流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎夜間第二醫療大樓 
支援人力有 18 人 

單位 人數 單位 人數

RCC 3 B 棟 2 

護理之家

麻醉科
3 5F 兒 2 

DR+BR 2 急診 3 

病歷組 1 批掛 1 

◎夜間 1ICU 
  支援人力有 25 人 

單位 人數 單位 人數 

1ICU 15   

麻醉科 1 OR 2 

9F 1 8F 2 

7F 2 6F 2 

◎夜間其他尚可調度 
支援人力 

單位 人數 單位 人數 

藥劑 1 檢驗 1 

放射 1 警衛 2 

行政值班 1 清潔員 3 

護理值班

NP
1   

於 20 秒內緊
急發電機運

作 

是

否

單位主管發佈命令並查看，病人使

用呼吸器或其他用電設備，已使用

人工方式擠壓 Ambu 等緊急應變 

單位主管判斷使用呼吸

器狀況，電話撥「9」或

「1231」，請總機緊急廣

播「xx 單位，Ambu 支

援」，並成立指揮中心

重新啟動及裝置呼吸器

或其他用電設備，並確

定所有設定值正確 

X醫務部Y行政部Z護

理部聽到廣播，視同大

量傷患應變，應派員至

該單位向總指揮(單位主

管)報到，依總指揮指派

進行緊急救護。 

手術室以緊急照明燈

或烤燈連接 PACS 系

統 UPS 插座完成手

術，或緊急縫合，並

緊急聯繫轉送他院完

成手術。 

超過 20 分鐘未恢

復正常供電，以

N/S將血液趕回病

人體內。 

血液透析已安裝

UPS 不斷電系統 

30 分鐘內可恢
復正常供電。 

是 

否

動靜脈迴路管連

接，等到電力恢

復，繼續透析。

結束透析或(及)聯
絡轉送繼續透析。 

工務課緊急查修並 
1.調度切換備援電力 
2.聯絡發電機(廠商) 
  超立: 04-23354488 
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